
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S1
新田西(三)幹5R4L1

ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2
新田西(三)幹5R4L2

電柱CP14-19-700kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W8

電柱・支線CP14-19-500kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W6

電柱・支線
CP14-19-500kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W5

電柱・支線
CP14-19-500kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W3

電柱CP14-19-700kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W2 電柱CP14-19-700kgf

ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W1

電柱CP14-19-700kgf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W7

ｶﾝﾊﾞﾗ#6

ｶﾝﾊﾞﾗ#6X1

電柱・支線
CP14-19-500gf
ｶﾝﾊﾞﾗ#5S2W4

※13.15.16.17.18号地は必ず北側から引込線をとれるような位置に受電点を設けてもらう必要があります。
　　NTT柱4本、電力柱４本　新設(R3.3.1現地協議済み)(NTT柱、電力柱、先行建柱します)
※分譲地完成予定は7月中旬の為、分譲地完成するころに現地で詳細な建柱位置を決める必要があります。
   電柱建柱箇所、支線取付箇所付近の埋設管は1.0ｍ程度支障とならない位置に移動させておいてください。
※電線の数量・種類に関しては、電気の申込みに伴い変わります。

※ベンチの位置を少し北側へ寄せてください。

※R3.3.1現地でロータリーハウス増本社長・誠良興業様・
NTT担当氏本様と協議済み
※R3.6.10 ロータリーハウス増本社長と協議し最終決定

支線根開き3.5m

支線根開き4.0m

支線根開き4.0m

ｶﾝﾊﾞﾗ#5

ｶﾝﾊﾞﾗ
#K5S2

※埋設管移設要

最終電柱位置図

支線根開き3.5m

※電柱・支線箇所付近の埋設物は
電柱・支線取付位置よりも1.0m程度は離してください

※埋設管移設要
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